PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul, Stefana Batorego 2
28-100 Busko-2dr6j
tel. 41-378-35-73, fax 41-378-27-88

SE.1a-4261/66 /20 Busko- Zdrdj, dn. 21.04.2020r.

SAMORZADOWY ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJw ZELOTEJ
ul. Parkowa 11
28-425 Zlota

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju informuje
o ponadnormatywnym wyniku badania wody do spozycia pobranej z wodociagu publicznego
Stawiszyce gmina Zlota.

Proba zostala pobrana w dniu 15.04.2020r. przez prébobiorce Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Busku-Zdroju w ramach kontroli urzedowe;j.
Badanie zostalo wykonane przez Oddziat Laboratoryjny Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kielcach ul. Jagielloriska 68,25-734 Kielce..

Sprawozdanie z badan wody Nr. LHS.9051.1.265.2020 z dnia 21.04.2020r wykazalo
przekroczenie parametru manganu = 117+12 pg/l, przy normie 50 pg/l Mn. wg. Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi /Dz.U. 22017 poz. 2294 /.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zaleca
w trybie bezzwlocznym podjecie dzialan naprawczych, celem doprowadzenia jakosci wody w
wodociggu publicznym Stawiszyce do odpowiadajacej wymogom sanitarnym, oraz poinformowanie
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o zakoficzeniu dziatan
naprawczych.

Zalacznik: sprawozdanie z badania wody nr.LHS.9051.1.265.2020 z dnia 21.04.2020r

Otrzymuja:
1.Samorzadowy Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ztote;j

ul. Parkowa 11, 28-425 Ztota
2.a/a
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1.7G{ 2020 Kielce, dnia: 7070 -fif- 7 4
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 255/0BS/N/20

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:  Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Busku ~Zdroju, 28 -100 Busko -Zdroj,
ul. Stefana Batorego 2

DOKUMENT: Protokét Nr SE.la 4261/66/2020 z dnia: 15.04.2020 do LHS.8011.182.2019
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

OCENA STANU PROBK!: bez zastrzezen
PUNKT POBORU PROBK!:  wodociag Stawiszyce, 2608PPPPW 3005, Stawiszyce, Hydrofornia, gm.Ziota

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel PRIS Busko -Zdroj (T.Goczut, M.Sztuk)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN I1SO 18458:2007; 10/04/P0O-03.
DATA | GODZINA POBORU PROBK!: 15.04.2020 godz.10.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 15.04.2020 godz.12.45
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 15.04.2020/ 20.04.2020
Wartosc parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod |2Znak Wynik e identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jftkisooml | 011a = @ o™ PN -EN 180 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw (A} jtk/100mI 013a = 0 o] PN-EN IS0 7869-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) ftk/100mi 015a = 0 0 PN -EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04

QOgolna iiczba mikroorganizmow Bez nieprawidiowych [PN-EN ISO 6222:2004

i = [11-291*
wtemp. 22:2°C (A) Jth73ent —— Ll zrmian' Metoda posiewu wglebnego
Akceptowaina przez
- konsumentow i bez -
Barwa {A) mg Pydm” | 061b = 2 nieprawidiowych PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
zmian'™
Akceptowaina przez
koasumentow i bez
. ~ N . e '~ |PN-EN IS0 7027-1:2016-09
Melnosé (A) NTY 052a = 033 ricprRwidlowych 20N, | e o neteltmetivesns
Zalecany zakres
wartoscido 1.0
Stezenie jondw wodoru (pH) (A) - 054a = 74 6,595 PN-EN (80O 10523:2012
Przewotnoé¢ elektryczna wiasciwa pSiem 0572 = @18 2500 PN-EN 27888:1998
w 25°C (A)
s i Akceptowalny przez  {PN-EN 1622: 2008
siepien

TFN (smak) (A} 058a < 1 konsumentow i bez  [Metoda uproszczona, parzysta, wybdr
nieprawidiowych zmian, |niewymuszony

Akceptowalny przez  [PN-EN 1522: 2006
0612 < 1 konsumentéw i bez  |Metoda uproszczona, parzysla, wybdr

nieprawidiowych zmian, |niewymuszony

rozciericzenia

stopien

TON (zapach) (A) rozcienczenia

Antymon (A) pgfdm? 103a < 12 50 PB/OBI/OS wydanie 2 2 08.07.2018 1.
Arsen {A) pglem® 1042 = 21 10 PN-EN ISO 11959:1998

Azotany (A) mg NOy/dm* | 1108 = 23 55" PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Azotyny (A) mg NOz/dm® | 111b < 0,02 0.50'¢ PN-EN ISO 10304-1:2009+AC;2012
Bor (A) mgfdm? 114b = 023 1.0 PBIOBS/25 wydanie 12 31.10.2008 r.
Bromiany (A) pg/gm® 1152 < 50 107 PN-EN 1SO 15061:2003
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Chlorki (A} mofdm® 121b 36 250 PN-EN SO 10304-1:2008+AC:2012
Chrom og. (A) pg/dm? 123a 5 50 PN -EN ISQ 15586: 2005

Cyjanki (A) ug/gm® 126a 5 50 PN-80/C-04603/01

Fluorki {A) mg!(jm3 133b 0.38 1.5 PN-EN 1SO 10304-1:2008+AC:2012
Glin (A) ygidm® 136a 20 200 PN-EN 1SO 12020:2002

Kadm {A) pgiom® 1392 05 5.0 PN -EN ISO 15586: 2005

Magnez (A) mg/dm® 141b 24 7-125% PN-C-04554-4:1999 Zatacznik A
Mangan (&) pofdm® | 142a 17 412 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Miedz (A) mgfom® 143b 0,05 201 PN-1SO 8288:2002 metoda A

Nikiet (A) pgidrm® 1452 30 20 PN -EN 1SO 15586: 2005

Otow (A} pgidm? 148a 2 70 PN -EN 1SO 15586: 2005

Rteé {A) yg/dm? 149a 0,30 1.0 PN -EN ISO 12846: 2012

Selen (A) pgldm3 150a 1,0 10 PB/OBI/05 wydanie 2 2 08.07.2018 r.
Siarczany (A) mg /dm® | 151b 51 250 PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012
Sod (A) mg /dm® | 154b 29.0 200 PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2008
Srebro mg idm® | 155b 0.0010 0,010 PN-EN 1SO 15586:2005

Twardosé ogéina (A) - Cgfl g | 1610 367 60-500" PN-ISO 6059:1992

Wapr (A) mg /dm® 165b 107 - PN-ISO 6058:1999

Zelazo ogdine (A} poidm? 170a 40 200 PN-ISO £332:2001+ Ap 1:2016-06
a-encosulfan(E)(A) g fdm® 179a 0.006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3210.04.2012 .
R-endosulfan (E)A) ug /dm* 180a 0,008 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012 1.
Amanowy jon (A) mg NHJdm® { 181b 022 0,50 PN-C-04576-4:1984 p.6a

1,2 dichloroetan {A) pgldm® 207a 1.0 3.0 PN-EN {SO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A) pgidm® 229a 0.4 1,0 PB/OBS/22 wydanie 1z 08.10.2008 t.
Benzo(a)piren (&) pgigm® 230a 0,0025 0,01 PB/OBS/06 wydanie 12 31.08.2005 1.
Benzo(b)fluoranten (A) pgidm® 231a 0.0025 - PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 1.
Benzo(ghilperylen (A) pg/dm3 232a 0,0025 PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 1.
Benzo(k)fluoranten (A} pgfdm® 233a 0.0025 - PB/IOBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 1.
Bromodichiorometan (A) mgidm?® 238b 0,0010 00154 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
5-HCH (E) (A) yoldm® 250a 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 32 10.04.2012 .
Dibromochiorometan (A) mgidm3 255b 0,0010 - PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdzial 2
Indeno(1,2,3-c,d)piren (A) pafdm? 280a 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 2 31.08.2005 1.
v-HCH (E} (A) pg/am® 292a 0,006 0,10 PB/OBS$/20 wydanie 3 z 10.04,2012 1.
T pestycydow {E) (A) pg/dm® 308a 0,006 0,50/% PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Tetrachloroeten (A) pa/dm?® 319%a 1.0 - PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Tribromometan {bromoform} (A) mgldm® 324b 0.0010 - PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Trichlorometan {chloroform} {A) mgldm® | 328b 0,0010 0.03¢"2 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Trihalometany -cadlem (¥ THM) (A) yo/dm® 332a 1.0 100 PN-EN IS0 10301:2002 Rozdziat 2
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1.ZG( .2020 Kielce, dnia: 2823 ~{4- i
Utlenialno$é (&) mglém® | 333b = 13 50 PN-EN ISO 8467:2001

¥ Wiglopierscieniowych 3 . .

weglowodoréw aromatycznych (A) pg/dm 334a < 0,0025 0,10% PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
3 trichloroetenu i tetrachloroetenu (A} po/dm? 338a < 10 10 PN-EN (SO 10801:2002 Rozdziat 2
~HCH (E) (A) pgldm?® 341a < 0.008 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
R-HCH (E) (A) pgiom’ 342a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Trichloroeten (A) poiom® 350a < 10 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Cypermetryna (E} (A) pg/dm® 361a < 0,008 0,10 PBIOBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
HCB (E) (A) ygidm® | 371a < 0.008 0.10 PBIOBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 1.
Mcyhaletrin (E) (A) ;Jg!dm3 372 < 0,008 010 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012 .
Malaticn {E) (A) uglem® 384a < 0,006 0,10 PBIOBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012r.
Heptachior (E} (A) pgldm3 383a < 0,008 0.030 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Chiloropiryfos (E) (A) ;.Igldm3 608a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Procymidon {E) (A} pgidm® 677a < 0,008 0,10 PBIOBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012T.
Bifentryna (E) (A) ygidm® 678a < 0,006 0,10 PBIOBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.

itk - jednostki tworzgce kolonie

% _w przypadku podania jedne] wartosci dolne warto$¢ zakresu wynosi zero

 _warlosc parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 20171, poz. 2294)

'3 . Dopuszcza sie pojedyncze baklerie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPLY 100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru

E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.
- Zalecz sig, aby ogéina liczba mikroorganizmow nie przekraczata: - 100 jtki1 mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
-200 jtk/1 mi w kranie konsumenta.
L Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PY/om®
®_yarunek: [azotany}/50+{azotynyl/3 < 1, gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych ozneczajg: stezenie azotandw (NO,) | azotynow (NOz} w mg/dm®.

Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucii nie meze przekraczad wartosci 0,10 mg/dm

Glw miare mozliwosci bez U)emnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sig do osiggnigcia nizszej wartosci.

®) _ Nie wigcej niz 30 mgldm magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest rowne lub wigksze od 250 mg/dm Przy nizszej zawartosci siarczanéw
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 maldm®; wartes¢ zalecana ze wzgleddw zdrowetnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia
tudzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjre.

B wartosc stosuje sie do probki wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi ofrzymane] odpowiednig metodg pobierania probek z kranu oraz pobranej
w taki sposdb, by byfa reprezentatywna dia éredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentdw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych
wzrostow stezen.

10 wWartost dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

1% \warosc zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza. ze jest to wartos¢ pozadana dia zdrowia ludzkiego. ale nie naklada abowigzku uzupeiniania,
przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne. minimalnej zawartosci.

2w punkcie czerpainym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem, lub jego zwigzkami.

13 _ ¥ pestycydow oznacza sume poszczegoinych pestycydow wiykrytych | oznaczonych itosciowo w ramach monitoringu.

U5 Wwarioscé oznacza sume wyszczegbinionych zwigzkéw: benzo(b)fuoranten, benzo{K)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2.3-cd)piren

18w punkcie czerpainym u konsumenta, jezeli materialy i wyroby stosowane do dystrybucii i uzdatniania wody zawierajg dodatek srebra.

- niepswnosc rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ufosci 85% i wspoiczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probek

{E) - Badanie w ramach zakresu elastycznego.

Wynik podany po znaku “<" dla parametrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia itosciowego metody. dla smaku i zapachu
wynik akceptowainy

4 Trihalometany -ogblem {(TTHM) oznacza sume zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), tribromoemetan (bromoform), bromodichlorometan, dibromochioromet:

Zatwierdzi:

PIETLWA

{ “‘*erc
Qéwiadcza sie. Ze: 28 '0{&" 2 H

/doarna éﬁrcx
1. Wyniki badania odnoszafsie wylacznie do dostarczonej prébki. St —_
2. Bez pisemnej zgody Laboraterium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, Jak tylko w catosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedziainosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Khienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty oirzymania sprawozdania z badan

Autoryzowat: o

i
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